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Aktueller Stand der RLM Technik & meTcom

Quo Vadis RLM?
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Anforderungen an RLM Technik &> meTcom

Herausforderung

Derzeit werden in Deutschland ca. 400.000 Lastgangzahler
eingesetzt.

Bisherige Zahlertechnik im RLM Bereich

 VDEW Lastenheftzahler

« SyM? Zahler
EinfGhrung intelligenter Messsysteme im SLP Bereich ist jedoch
Im RLM Segment nicht anwendbar.

Abgleich mit dem Gas Bereich winschenswert.

Erforderliche Anderungen der Rahmenbedingungen missen
kontinuierlich und zeitnah mit den zustandigen Stellen
(BSI/ BMWK / PTB) abgeglichen werden.
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Anforderungen an RLM Technik & meTcom

RLM Technik - heute

Fur nur 25 % der zu erfassenden Energiemenge gibt es heute eine
energiewendetaugliche (gesetzkonforme) Losung!

100%

m—\lerteilung
Energiemenge

90%

Industrie benotigt mehr Daten in Echtzeit und

m—\ferteilung Zahlpunkte

80% ~—— ~ mit hoher Messwertqualitat, um ihre Prozesse
70% \)R energieeffizent zu steuern

60%

o | 75 % der Energie werden mit

o \ weniger als 1 % der Zahlpunkte (RLM) gezahilt.

e |\

\ Diese Zahlwerte sind essentiell fir
10% . o g 3
" N— g'f leferenzblIanzkrelsbev_vw_ts_c_haftung
[v] 10.000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 380000 90000 1000 9 HOhe FehlersenSIbllltat und

sahresverbrauch Folgekosten bei einzelnen Fehlern

Stammgebist Westnetz

= Quelle: Westnetz
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Mindestanforderungen an RLM-Zahler & meTcom

IRLMSys — praxistauglich und hoch verfligbar

Erzeugung und Speicherung aller abrechnungsrelevanten Werte sowie

Messwerte Echtzeitdaten im Zahler

Firmware- Alle Komponenten miissen Updates unterstiitzen.

Update

Kunden.- Hohe Datenqualitat und Zuverlassigkeit fir Kundenanlage auch bei

einphasigem Spannungsausfall oder bei Nichtverfigbarkeit des SMGW

schnittstelle aus anderen Griinden sind gewahrleistet!

Abwarts-

e kompatibel mit Fristen fir RLM im neuen MsbG
kompatibilitat

Zeitplan und Bedeutung erfordern rasches Handeln: Abstimmung Architektur dringend notwendig

Aktuell per LMN angebundene Zahler erflllen diese Anforderungen nicht

© Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
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Messtellenbetriebsgesetz s-meTcom

Gesetzlicher Rolloutfahrplan
Agiler Rollout bei Verbrauch
Ab sofort <k\§,v:)§;00?)dl?EVl:lh (g'ptgr;;?:%éé;(‘) Bis 31.12.2024
. . 1 25 . .
méglich (optional 1 bis 7 kW)
Sofort zulissig, QERBEATT Lo rrink 31122025 20%
ve rpﬂichtend ( kV:{h) quErz;t;(ﬁ; < ;too I;lW 31.12.2028: 50 %
optiona IS mit vollem 5
ab 2025 i s 31.12.2030: 95 %
20 31.12.2028: 20 %
e Rollout bei Verbrauchern ALz, . o
- ZUla,‘SS'g’ >100.000 kWh und 31.12.2030: 50 %
verpflichtend Erzeugern > 100 kW 31.12.2032: 95 %

ab 2028

* Bundesministerium
fur Wirtschaft
und Klimaschutz
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BSI Ansatz — LMN Lésung & meTcom

RLM-Konzept des BSI fiir Strom {iber LMN (1/2)

SMGW n
L Endkunden >
GWA M Transparenzschnitistelle (
/ﬁ System Konfiguration
—_— Tarifereignisse,
________ ) Messwerte
Beliebige Kommunikation
1 auch Steuerung CLS-Kommunikations-
adapter
(a)EMT i (Dateipuffer) S oo e
Sgsstaem 9 Status/PQ-Log| Schaltausga ngg EMS
Messwe! SO~
ratestatus || || Effassung [locses(l = 0 &GBllesasslf-——————-- ? Anlagen
Messwere und
ahlerstande Gerite
—
$ ?upnge;ar?nt" ) Deutschland
r Sicherheit in der . . .
Informationstechnik Digital-Sicher-BSI

09.08.2023 |3
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Risiken: BSI Ansatz (LMN) &> mercom

= Losungskonzept LMN (neu) wurde vom BSI am 08.08.2023 vorgestellt

ZAL:)lazs(;?gS Rol:olu(:o b;g:rx::mem ;iggggg gg 2:
= nicht alle RLM-Anforderungen Uber LMN realisierbar verap;lizcohzt;nd Erzeugern > 100 kW 31.122032:95%
- FNN-Lastenheft (IRLMSys tber LMN) Losung (LMN) steht zum
TR- und CC-Anpassung erforderlich Rolloutstart nicht zur Verfugung!

= Entwicklung des RLM-Z&hlers wesentlich aufwendiger!

®
= Erhebliche Anpassungen (z.B. Funktionen, Schnittstellen, /

Protokolle) des SMGW erforderlich!

= Zulassung und BSI-Zertifizierung fur SMGW (LMN neu)

= Markteintrittsbarrieren werden erhoht, ohne Sicherheitsgewinn

Fazit: Pflichtrollout iIRLMSys (LMN) bis 01/2028 nicht realisierbar!
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Risiken: BSI Ansatz (LMN) & meTcom

SoLUTIONS

= Geratemanagement nicht maglich (keine Schnittstelle fur Fernzugriff)

Ab 2025
gt e
. . . . . . >100. u 12 3
= Installations-/ Inbetriebnahmekontrolle aus der Ferne nicht mdglich verpt:hzcohztsend Erzeuger > 100 kW a0 e
a

Losung (LMN) steht zum
= Aufwendige Implementierungen, z.B. fur Zeitsynchronisation (ohne IP) Rolloutstart nicht zur Verfiigung!

= Performance der LMN/RS-485, insbesondere bei 1:n-Verbindungen
und fur Firmware-update nicht ausreichend und nicht zukunftsfahig

im SMGW erfasst, aber die Zeitstempelung soll im RLM-Zahler erfolgen

= Widerspruch: mittels TAF 7 und ,,neuem*” TAF 8 sollen Zéhlerstandsgén?/

kein CLS im RLM-Zahler vorgesehen

Kundenschnittstelle (IAN) unidirektional, nicht praxisgerecht, keine flexible
Interaktion fur Kunden maoglich

neue Protokolle oder Protokollerweiterungen fur PQ-Daten und Log-Daten notwendig
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FNN Lésungskonzept - iRLMsys &> meTcom

Backend

RLM - Industriekunde und Gewerbekomplex

e —
CcLS cLS Hochverfiigbarkeit der Lastgangbildung auch bei
Ausfall des SMGWs;
Industrie Moglichkeit zur Abfrage der abrechnungsrelevanten
TR-03109-5* EMS Messdaten fiir Kunden und EMS am Zdhler;
CLS CLS

Héchstfrequente Daten fiir EMS am Zahler (Push
und Pull Funktion) erforderlich;

Regelung im Ms.- bis Sek.-Bereich (bspw.
Netzdienliche Regelung oder Eigenverbrauchs-
optimierung)

*) Produktklasse und Rahmenbedingungen sind noch zu definieren.
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FNN Ansatz (CLS) -mercom

 CLS Schnittstelle (TLS-Proxy unter Nutzung der BSI TR-03109-5)
« Schnelle L6sung zur Einbindung von RLM Anlagen in iMSys
« keine Zwischenl6sung

« Sichere Lastgangbildung absolut notwendig !!

* Auch bei Ausfall der Phasenspannung

* Auch bei Ausfall des SMGW, z.B. bei FW Upgrades, ..
« Zukunftssicher

» performante Schnittstelle zu EMS Systemen fir netzdienliche Aufgaben

» Bertcksichtigung der BSI Vorgaben

« Einsatz auch fir internationale Markte maoglich (Siehe VDEW LH-Zahler)
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FNN Ansatz (CLS) -mercom

IRLMSys-Konzept versus relevanter Rechtsrahmen

« Konform zum bestehenden Eichrecht

« Konform zum Messtellenbetriebsgesetz
* IMSys = Kombination aus Zahler und SMGW §2 MsbG, Abs. 7)

* Mindestanforderungen an SMGW nach §§ 21 und §§22 MsbG werden
weiterhin erfullt

* Nutzung der bereits vorhandenen Funktion (CLS) nur flr den RLM Bereich
» Fur alle anderen Einbaugruppen wird das SMGW wie bisher weiter verwendet

 Anderungsbedarf fuir das BSI-Schutzprofil (PP-0073)

« Anderungsbedarf ist zu identifizieren und im PP-0073 dementsprechend
zwischen SLP und RLM zu unterscheiden

 Datenschutz

« Datenschutzrechtliche Vorgaben sind flr Teile der Einbaugruppe RLM nicht
anwendbar, da es sich nicht um naturliche Personen handelt.
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Zeitplan — FNN Ansatz (CLS) & meTcom

Ab 2025 31.12.2028:20 %
Seei Rollout bei Verbrauchern s g

zufllgsalg, y >100.000 kWh und 31.12.2030: 50 %

verpflichten Erzeugern > 100 kW 31.12.2032:95%

ab 2028

= 07/2022 FNN-L6sungskonzept (CLS) liegt vor

Mit FNN-L&sungskonzept (CLS)

= 01/2024 FNN-Lastenheft (IRLMSys uber CLS) e e el e

TR- und CC-Anpassung erforderlich

= 02/2024 Start der Produktentwicklung iRLMSys
keine Anpassung der SMGW erforderlich

= 07/2025 Start Labortest fur Geratetechnik ' '
Integration in IT-Systemlandschaft T

= 07/2026 Start Feldtest (zweistufig KFT/GFT ja 6 Monate)

= 06/2027 positiver Abschluss grofRer Feldtest
- Agiler Rollout iIRLMSys

= 01/2028 Pflichtrollout IRLMSys
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Zusammenfassung s-meTcom

Rollout RLM

Realisierbarkeit

RLM-
Anforderungen

Akzeptanz

Zeitplan gemal MsbG soll eingehalten werden.

Losung muss wirtschaftlich vertretbar sein (hohe Anforderungen, aber
geringe Stuckzahlen).

Die technische Umsetzung muss alle relevanten Anforderungen
berucksichtigen.

Losungskonzepte mussen mit allen Marktpartnern und insb. techn.
Regelsetzung abgestimmt werden und breite Umsetzungsakzeptanz finden.

VDE FNN arbeitet an zeitnaher Umsetzung zur Anbindung von RLM an iMSys
und hat branchenweite Expertise in Projektgruppe gebindelt und bereits ein
tragfahiges Losungskonzept (CLS) erarbeitet.

© Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme <&%MeTcom
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